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	Рабкин Л.Я.
	8-495-620-20-00, доб. 56394
	Rabkin.LY@mge.mos.ru
	5.5.4
	[bookmark: _GoBack]Номер тома не соответствует составу проектной документации. Основанием является п. 4.1.4 ГОСТ Р 21-11-01-2013.
	Принятые проектные решения не соответствуют действующей нормативной документации.
МГЭ оставляет за собой право выдачи дополнительных замечаний по вновь представленным материалам.
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	5.5.4
	Отсутствует описание контуров регулирования температуры в обвязках водяных калориферов приточных вентсистем. Основанием является подп. «л» п. 19 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (далее по тексту – Положение).
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	5.5.4
	Отсутствует описание переключения режимов управления «зима/лето». Основанием является подп. «л» п. 19 Положения.
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	5.5.4
	Отсутствуют проектные решения по централизованному мониторингу работы приточных вентсистем. Основанием является подп. «л» п. 19 Положения.
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	5.5.4
	Текстовая и графическая части проектных решений приведены с разночтениями. Основанием является подп. «л» п. 19 Положения.
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	5.5.4
	Отсутствуют проектные решения по определению объемов средств автоматизации общеобменной вентиляции. Основанием является подп. «д» п. 29 Положения.
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	5.5.2
	Отсутствуют проектные решения по определению объемов средств автоматизации противодымной вентиляции. Основанием является подп. «д» п. 29 Положения.
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	5.5.4, 5.5.2, 5.1
	Проектные решения по управлению инженерными системами при пожаре приведены с разночтениями. Основанием является подп. «и» п. 26 Положения.
	



