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Прuнцuпuальная схема холоаuльно20 центра 

Ф32 - 66од Водоп оВода для 
noaпumкu u заполненuя, 

2н3/ч, 55 н.6.с. 

Поэuцuя 

Шк2 

Шiозно.ченuя 

ХМ1,ХМ2 Холоаuльн□я м□wuна DTG EGEA M 300 FC,300 кВm [200кПа)

Ок2 

[61 
Рр=16 бар 

Х13.1 Ф133х4 
к ПУ IПЗ, П4, П5, П7, ПВ, 

П10, П12, П13, П11), 
Q= 118,9 кВm, G=21,44 м3/ч 

Х23/12°[ 
Ф219х7 

G=102 м3/ч 

ФЗ2 

Шк2 

Apmu1<y11 Кол-В□ 

2 

ТО1 
Теп11005менuк HH№SSE Во□а (1/12(, 48.9 кПо.)/ проnш1енглuколь 40% 

1 
5-10С/ 34.7кПа)

ГМ1 Гuаромоауль г11uколеВого конmура, 114.9 мЗ/ч, 342 кПа, 2•18.S i<Bm, 1 

ГМ2 Гu□ромоауль Во□яного конmура, 102 мЗ/ч, 81.9 кПа, 2•5,5 кВm, 1 

БВ1 Ручн□U �ал□нсuроВочныU клапан Dy100 с uзмерumе11ьнымu нuпе11ямu 4 

д,1 Дuско61,1О по6ороmны0 заm6ор с ручным реаукmрным прu6оаом Dy200 в 

Дз2 Дuско61,1О по6ороmныU заm6ор с ручным реаукmорным прu6оаом □у150 4 

Дз3 Дuско61,1О заm6ор с ::i11l"mponpu6oaoм 230 В Dy150 2 

Дз4 Дuско61,1О no6opomныU эа.m6ор межфла.нце6ыU Dy125 10 

0,1 Клапан оОраmныU пружuнныU □у40 1 

0,1 Клапан оОраmныО пружuнныU Оу31 1 

Ф,1 Фu11ьmр cemчam�10 ф11анце6ыО с праОкаО □у200 2 

Ф,2 Фш1ьmр сеmчаmыО ф11анце6ыО с пра5ка0 □у150 2 

Ф,3 Фu11ьmр сеmчаmыО муфmо6ы0 с проОкоU Dy40 1 

Ф,4 Фш1ьmр сеmчаmыО муфmо6ы0 с прабкоU □у32 1 

Н1 Насос заполненuя u noanumщ 2 мЭ/ч, 28 м.6.с, CR Э-5 1 

Шк1 Кран wapo6o0 муфmо6ы0 , □у40 3 

Шк2 Кран wapo6o0 муфmо6ы0 , □у32 3 

CBI Соt1еноuаныU 6eнmut1ь Dy25 , нормаt1ьно :шкрыmыU 1 

PBI Рl"гум1mор аа611енuя после с1"5я 1 

Мн1 Маномеmр 0"10 бар, G1/2B с mреххоаоеым клапаном, mun 111.10.100 23 

Тм1 Термомеmр ОuмеmалuческОu с защumноО гu11ьзоО, mun AS0.10.100 14 

Бо1 Пласmuко6ая емкосmь с крыwкоU 1 

ФХ1З.2 Ф13Зх4 
от ПУ IП40) 

Q= 137,2 кBm, G=23.11 н3/ч 

Х13.3 Ф133х4 
К ПУ (П6, П9, П11-П16)

Q= 136,4 кBm, G=23,13 м3/ч 

Х13.4 Ф133х4 
К ПУ (П18,П20-П22,П26) 

Q= 137,0 кBm, G=23,15 м3/ч 

ТО1 Х13/1°[ 
Ф219х7 

G=102 м3/ч 
Теплоо�меннuк 
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Насосная 2 ппа 
ГМ2 

Шк1 

Ба1 
Емкосmь аля 

праnu11ен211uко11я Ок1 

Н1 

Ус1106ныl" обозначенuя 

Х1/Х2 - поdающu0/а5раmны0 mpy5onpo6oa хоt1оаоснабженuя { пропu11енглuко11ь 40%, 10°/5°[!; 

Х13/Х23 - поаающu0/о5раmны0 mpy5onpo6oa хо11оаоснаОженuя !Воаа, 1°112°(!; 

Х1З.1/Х2З.1 - поаающu0/о5раmны0 mpy5onpo6oa холоаоснабженuя ПУ (60Оа,1°112°С) ; 

Х13.2/Х23.2 - поаающuU/оОраmныО mpy5onpa6aa хо1100осна5женuя ПУ (ВоОа,1°/12°(); 

Х1З.З/Х2З.З - поаающu0/о5раmны0 mpy5onpo6aa фанкаО1106 !Воаа,1"/12" С}; 

Х13.4/Х23.4 - поаающuО/обраmныU mpyi5onpo6oa фанкоUло6 [Воаа,1°/12° С); 
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Х1/5°С 
Ф219х7 

G=114,9 м3/ч 
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Ф159х4,5 
G=57,45 м3/ч 

Х2/10°С 
Ф219х7 

G=114,9 м3/ч 

ХМ1 
Холоаuльная машuна 

297 кВm 

х, 

[> к <J 

и 

Ф,2 

Ф159х4,5 
G=57,45 м3/ч 

ХМ2 
Холоаuльная машuна 

297 кВm 

Х2 
Ф159х4,5 
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ООО"КОМПЛЕКСПРОЕКТ

ФХ1З.2 Ф13Зх4 
к ПУ IП40) 

Q= 137,2 кBm, G=23.11 н3/ч 

Х13.1 Ф133х4 
от ПУ IПЗ, П4, П5, П7, ПВ, 

П10, П12, П13, П11), 
Q= 118,9 кВm, G=21,44 м3/ч 

Х13.3 Ф133х4 

К ПУ (П6, П9, П11-П16)
Q= 136,4 кBm, G=23,13 м3/ч 

Х13.4 Ф133х4 
К ПУ (П18,П20-П22,П26) 

Q= 137,0 кBm, G=23,15 м3/ч 
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