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ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН».
Абонент

Граница балансовой
и эксплуатационной
ответственности

С.ш. 0,4кВ
ТП11910

ВРУ.2-н1; АПвБШп(г)  1кВ  -4х185, L=330,0м (Uпад.%=0,3)
ВРУ.2-н2; АПвБШп(г)  1кВ  -4х185, L=330,0м (Uпад.%=4,6)

ВРУ.1а-н1(А,Б); 2-АПвБШп(г)  1кВ  -4х240, L=330,0м (Uпад.%=2,95)
ВРУ.1а-н2(А,Б); 2-АПвБШп(г)  1кВ  -4х240, L=330,0м (Uпад.%=2,7)

ВРУ.1-н1(А,Б); 2-АПвБШп(г)  1кВ  -4х240, L=330,0м (Uпад.%=2,94)
ВРУ.1-н2(А,Б); 2-АПвБШп(г)  1кВ  -4х240, L=330,0м (Uпад.%=2,43)

ВРУ-1
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