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Текстовая часть.

1 . Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение

объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.

 1.1 В соответствие с техническими условиями №Р36-г-II-19-2234 от 29.06.2020г.  выданными ПАО МОЭК,

источником электроснабжения жилого дома  являются взаиморезервируемые секции шин 0,4кВ в проектируемой

ТП-20/0,4кВ. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:

717,4кВт, категория надежности - вторая.

Точки присоединения:

1 точка - проектируемая сборка НН 1 секция РУ-0,4кВ ТП-10,

2 точка - проектируемая сборка НН 2 секция РУ-0,4кВ ТП-10.

Основной источник питания : РП -20кВ

Резервный источник питания : РП-20кВ

2 Обоснование принятой системы электроснабжения.

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников

       в соответствие с установленной классификациейв рабочем и аварийном режиме

2.1 Выбранная схема электроснабжения обладает следующими характеристиками:

- соответствует требованиям, предъявляемым к электробезопасности электроустановок;

- соответствует требованиям,предъявляемым  пожарной безопасности;

- соответствует требованиям,предъявляемым  надежности электроснабжения электроприемников;

- удобством эксплуатации и ремонта;

- возможность учета электроэнергии по отдельным потребителям;

- возможность применения распределительных устройств общепромышленного изготовления по типовым

решениям;

- преимущественно используется оборудование Российского производства.

2.2 Прием и распределение электроэнергии ведется от вводно-распределительных устройств (ВРУ-1; ВРУ-2;

ВРУ-3; ВРУ-н.п.).

     2.3 В проектируемом здании предусматривается помещения электрощитовых, расположенных в подвале.

     2.4 В  Электрощитовой, расположенной в подвале в секции №3, находится ВРУ-1 к которой подключены эл.

нагрузки секции №3.

     2.5 В  Электрощитовой,  расположенной в подвале в секции №3, находится ВРУ-н.п к которой подключены эл.

нагрузки нежилых помещений секций №1; №2; №3.

     2.6 В  Электрощитовой, расположенной в подвале в секции №2, находится ВРУ-2 к которой подключены эл.
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нагрузки нежилых помещений секций №1; №2; №3.

     2.6 В  Электрощитовой, расположенной в подвале в секции №2, находится ВРУ-2 к которой подключены эл.

нагрузки секции №2. В  Электрощитовой, расположенной в подвале в секции №1, находится ВРУ-3 к которой

подключены эл. нагрузки секции №1.  На вводе ВРУ устанавливаются вводные панели П-1.1, П-1.2 (ВРУ-1); П-2.1,

П-2.2 (ВРУ-2); П-3.1, П-3.2 (ВРУ-3); П-1, П-2 (ВРУ-н.п.).  Для распределения электроэнергии предусматриваются

щиты типа РП.

    2.7 Для потребителей I-й категории электроснабжения в помещениях электрощитовых в ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3

устанавливается щит АВР обеспечивающий автоматическое переключение с рабочего ввода на резервный в

случае пропадания напряжения на рабочем вводе.

    2.8 Со схемой внешнего электроснабжения ВРУ связаны восьмью вводами. В проекте принята система

заземления заземления  TN-C-S (разделение на 5-ти проводную систему в ВРУ), с устройством системы

повторного заземления и выполнением системы уравнивания потенциалов.

Взаиморезервирование вводов устроено следующим образом:

- ВРУ-1: Ввод-1 и Ввод-2 взаиморезервируемые;

- ВРУ-2: Ввод-1 и Ввод-2 взаиморезервируемые;

- ВРУ-3: Ввод-1 и Ввод-2 взаиморезервируемые;

- ВРУ-н.п.: Ввод-1 и Ввод-2 взаиморезервируемые.

2.9 Электрощитовые помещения выбраны по высоте и площади, необходимым для свободного размещения

электрооборудования . Помещений с мокрыми технологическими процессами расположенных над помещениями

электрощитовых нет.

2.10 Электроснабжение квартир выполняется по следующей схеме: Квартирная панель (П-1.3; П-2.3; П-3.3;) в

ВРУ  ― Щит этажный (ЭЩ) ― Щит квартирный (ЩК). Электроснабжение нежилых помещений от панелей П-3 и

П-4  ВРУ-н.п..

2.11 ЭЩ подключаются к ВРУ  через распределительные линии по магистральной схеме. В качестве ЭЩ

применяются устройства этажные распределительные модульные УЭРМ на 4, и 5 квартир производства ООО

"ЭКФ". ЭЩ укомплектованы автоматическими выключателями, счетчиками электроэнергии и, в противопожарных

целях ЭЩ укомплектован АВДТ-селективным с номинальным током отключения 100 мА. Для прокладки поэтажной

распределительной линии в комплект УЭРМ входит электротехнический короб типа (КЭТ).

2.12 Электроснабжение ЩК от ЭЩ выполняется по радиальной схеме. ЩК укомплектованы автоматическими

выключателями дифференциального тока (АВДТ).

2.13 Рабочее освещение общедомовых помещений (МОПы), насосы ХВС, групповые щиты мелкого силового

электрооборудования технических этажей подключаются самостоятельными линиями к распределительной

панели общедомовых нужд (П-1.4; П-2.4; П-3.4;) в ВРУ.

2.14 Для квартирной панели и панели общедомовых нужд в ВРУ, как для распределительных устройств

электроприемников II-ой категории, предусматривается неавтоматическое (ручное) взаимное резервирование

питающих линий на вводе.

2.15  Лифты общего назначения, системы контроля доступа, устройства связи, огни светового ограждения

подключаются самостоятельными линиями к панели электро- приемников I-ой категории надежности

электроснабжения (П-1.7; П-2.7; П-3.7;) в ВРУ. Электроснабжение лифтов происходит через вводное устройство

ВУ-1М, устанавливаемое в шахте лифта рядом с подъемными механизмами.

2.16 Аварийное освещение мест общего пользования (МОП), освещение пожарного гидранта, пожарная

сигнализация, противодымные вентиляторы, пожарная насосная установка, противопожарные клапаны

подключаются самостоятельными линиями к панели электроприемников системы противопожарной защиты

(П-1.8; П-2.8; П-3.8;) в ВРУ. Управление противодымными вентиляторами предусматривается от ящиков

управления серии ШКП-БОЛИД. В устройстве насосной установки предусмотрен шкаф управления,

укомплектованный всей необходимой для работы аппаратурой.

2.17 Панель электроприемников I-ой категории и панель электроприемников СПЗ (панели П-1.8; П-2.8; П-3.8;)
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3. Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной

мощности приведены в таблице 1.

укомплектованный всей необходимой для работы аппаратурой

2.17 Панель электроприемников I-ой категории и панель электроприемников СПЗ (панели П-1.8; П-2.8; П-3.8;)

подключаются к питающим линиям на вводе через самостоятельные панель АВР (П-1.5; П-2.5; П-3.5; и П-1.6;

П-2.6; П-3.6;) в ВРУ.

      2.18 Для каждой линии отходящей от распределительного и группового щитка предусматривается защита от

перегрузки и короткого замыкания. Защита выполняется с помощью комбинированных расцепителей. Значение

номинального тока расцепителей выбиралось исходя из расчетного тока в линии - наиболее близкое большее

значение из шкалы расцепителей. Для защиты распределительных линий квартир и для групповых линий

электроприемников СПЗ применяются автоматические выключатели серии ВА-99 и ВА-47-63 производства ООО

"ЭКФ". Для защиты остальных линий применяются автоматические выключатели серии ВА-47-63 производства

ООО "ЭКФ". В этажных щитах, на ответвлениях к квартирам, применяются АВДТ селективного исполнения с

выдержкой по времени производства ЭКФ". Селективность защиты обеспечивается следующим условием:

номинальный ток расцепителя аппарата защиты находящегося по схеме дальше от нагрузки должен быть не

менее чем на одну ступень больше чем у аппарата расположенного ближе к нагрузке.

2.19 Защита от перегрузки электродвигателей вентиляции выполняется с помощью тепловых реле входящих в

состав РУСМ 5111.

2.20 Защита от перегрузки электродвигателей насосов выполняется с помощью тепловых реле в шкафах

управления, входящих в комплект установок.

2.21 Номинальные токи аппаратов управления во вводных панелях ВРУ выбраны с учетом нагрузок в

послеаварийном режиме.
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4 Требования к надежности электроснабжения

 и качеству электроэнергии

4.1 В соответствие с таблицей 5.1 СП 256.1325800.2016, в отношении обеспечения надежности

электроснабжения жилой дом относится ко второй категории, исключения составляют: противопожарные

устройства, аварийное освещение, лифты,  ИТП, устройства связи и диспетчеризации, видеонаблюдение,

эскалаторы, оборудование кинопроекционных, которые относятся к первой категории. К первой  категории так же

относятся системы противопожарной автоматики, дополнительно в разделе СС (слаботочные сети)

предусматривается установка блоков бесперебойного питания со встроенными аккумуляторными батареями.

4.2 Качество электроэнергии должно соответствовать  ГОСТ 32144-2013 (Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения).

 В соответствие с ГОСТ 21128-83*, номинальное напряжение на шинах 0,4 кВ у источника электроснабжения

должно иметь значение 400 В с возможностью следующих отклонений напряжений:

- нормально допустимое отклонение ±2,5 %;

- предельно допустимое отклонение ±7,5 %.

5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии

с  установленной  классификацией в рабочем и аварийном режимах

   5.1 Питание электроприемников второй категории осуществляется от распределительных панелей

подключенных кабельными линиями к вводным панелям, в случае работы в аварийном режиме  переключение

аппаратов управления  на рабочий ввод в вводных панелях осуществляется вручную оперативным персоналом.

Для потребителей первой категории  при возникновении  аварийного режима электроустановки переключение

осуществляется автоматически с помощью АВР одностороннего действия.

6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности,

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

 6.1 В соответствии с приказом №380 от 23.06.2015 г. «О Порядке расчета значений соотношения потребления

активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп  энергопринимающих

устройств) потребителей электрической энергии" коэффициент мощности электроустановки доведен до значения

COS=0,96 путем установки компенсирующих устройств подключенных к панелям  П-1.1,П-1.5(ВРУ-1); П-2.1,

П-2.2,П-2.5 (ВРУ-2.); П3.2,П-3.5(ВРУ-3); П-1, П-2 (ВРУ-н.п.).

6.2 В данных проектных решениях релейная защита не используется.
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П-2.2,П-2.5 (ВРУ-2.); П3.2,П-3.5(ВРУ-3); П-1, П-2 (ВРУ-н.п.).

6.2 В данных проектных решениях релейная защита не используется.

      6.3 Для управления системой электроснабжения на вводе всех распределительных и групповых щитах, а

также на отходящих от них линиях, предусматривается установка аппаратов управления. На вводе в ВРУ для

переключения на резервную питающую линию применяются перекидные рубильники.

6.4 Автоматизация системы электроснабжения производится в следующем объеме:

- автоматическое управление вводом резерва для электроприемников, относящихся к первой категории,

управление выполняется с помощью панели АВР, входящей в состав ВРУ;

- предоставление возможности автоматического управление противодымными вентиляторами путем

использования ящиков управления типа ШКП-БОЛИД, принцип управления описан в подразделе проекта

"Система связи";

- предоставление возможности автоматического управление противодымными клапанами, принцип

управления описан в подразделе проекта "Система связи";

- автоматическое управление хозяйственно-питьевым насосом выполняется шкафом управления,

входящем в состав насосной установки;

-    предоставление возможности автоматического управление общеобменными вентиляторами путем

использования щитов управления, входящих в комплект поставки вентиляционного оборудования, а также

ящиков управления типа Я5000.  Принцип отключения приточно-вытяжной системы при пожаре описан в

подразделе проекта "Система связи";

-    автоматическое управление  освещением входов, рабочего освещения в МОПах в зависимости от

уровня естественного освещения и времени суток, управление выполняется из ВРУ с помощью фотореле и реле

времени, также предусмотрена возможность ручного управления из помещения электрощитовой ;

-   предусматривается возможность ручного управления рабочим освещением лестниц, лифтовых холлов и

общих коридоров из помещения электрощитовой ;

- автоматический обогрев водоприемных воронок в зависимости от температуры окружающего воздуха,

управление выполняется из группового щита,  устанавливаемого на последнем этаже каждой секции.

      6.5 В соответствие с техническим заданием на проектирование, диспетчеризация системы электроснабжения

не производится.

7 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения

7.1 В целях экономии электроэнергии применены следующие меры:

- для освещения помещений  применяются светодиодные светильники;

- насосные установки снабжены двигателями с частотным регулированием;

- в ночное время предусмотрена возможность отключения рабочего освещения, при этом освещенность

помещений соответствует нормам освещенности путей эвакуации;

неравномерность нагрузки между разными секциями в ТП составляет менее 15 %.

8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
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8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

     8.1 В проектном решении сетевые и трансформаторные объекты не применяются.

9 описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и

передачи данных от таких приборов

     9.1 В соответствие с техническим заданием на проектирование для учета электроэнергии предусматриваются

электронные счетчики с классом точности 1, которые позволяют работать в системе АСКУЭ.

     9.2 Учет ведется 2-х тарифными счетчиками трансформаторного и прямого включения по отдельным группам

потребителей. Счетчики электрической энергии типа Меркурий 234 ARTM-03 R трансформаторного включения

расположены в вводных панелях ВРУ-1 (П-1.1, П-1.2); ВРУ-2 (П-2.1, П-2.2); ВРУ-3 (П-3.1, П-3.2);  ВРУ-н.п. (П-1;

П-2). В вводных панелях АВР: панель П-1.5; П-2.5; П-3.5. В ЩР-ИТП (ЩУ-1 в электрощитовой №3) и

распределительных панелях устанавливаются счетчики электрической энергии прямого включения типа Меркурий

234 ARTM-01 R и 234 ARTM-02 R. Распределительные панели: П-1.4; П-2.4; П-3.4; ВРУ-н.п. (П-3; П-4). Учет

электроэнергии квартир счетчики типа Меркурий 200.02 PRSNO.

10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.

      10.1 Принятая система заземления потребителей: TN-C-S     согласно ГОСТ Р 50571.2-94. Все

распределительные и групповые линии включают в себя нулевой и защитный проводник.

10.2 В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используются PE-шины вводных панелей ВРУ. Ввода в

здание выполняются 4-х проводными. Разделение на 5-ти проводную систему выполняется в ВРУ. Повторное

заземление выполняется соединением PE-проводников ВРУ и заземляющего устройства. Система уравнивания

потенциалов выполняется путем объединения на ГЗШ следующих проводящих частей:

- металлических труб водопровода и отопления, входящих в здание;

- арматуры монолитных конструкций здания;

- заземляющего устройства молниезащиты;

- PEN-проводников питающих линий;

- открытых проводящих частей ВРУ;

- ГЗШ других находящихся в здание ВРУ.

10.3 Для защиты от прямого прикосновения предусматриваются следующие меры безопасности:

- для распределительных и групповых линий, электроприемников: основная изоляция токоведущих частей;

- для распределительного оборудования: степень защиты не менее  IP 31, запирание корпусов на ключ,

ограничение доступа к оборудованию - размещение в помещениях доступных только квалифицируемому

персоналу;

- для ремонтного освещения: применения источников сверхнизкого напряжения - ЯТПР-0,25 220/12.

10.4 Для защиты от косвенного прикосновения предусматриваются следующие меры безопасности:

- для всего здания: автоматическое отключение питания и устройство основной системы уравнивания

потенциала;

- для помещений повышенной опасности: устройство дополнительной системы уравнивания потенциала в

санузлах, помещений ПУИ ;

- для  душевых и туалетных комнат: применение светильников с классом 2 по защите от поражения

электрическим током;

- для  переносного ремонтного оборудования: применения АВДТ.

- для защиты от прямого прикосновения в розеточных сетях предусматривается установка

дифференциальных автоматов с током утечки не более 30 мА.
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- для защиты от прямого прикосновения в розеточных сетях предусматривается установка

дифференциальных автоматов с током утечки не более 30 мА.

     10.5 В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87  проектируемое

  здание относятся к III-ей категории по устройству молниезащиты.

     10.6 Молниезащита выполняется наложением на кровлю молниеприемной сетки из стальной проволоки

диаметром 8 мм с ячейками не более 10х10м. Узлы сетки соединяются болтовыми прижимными элементами.

Молниеприемную сетку на кровле выполнить на  опорах типа 165/MBG 5218691, предназначенных для установки

на плоскую крышу наполнитель бетон (OBO Bettermann). В качестве элементов молниеприемной сетки,

вертикальных токоотводов, горизонтальных поясов расположенных по высоте каждые 20 м здания и

объединяющих вертикальные токоотводы применить проволоку типа RD 8 5021081 D=8мм сталь (OBO

Bettermann). Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства)

присоединяются к молниеприемной сетке болтовыми соединениями  и также дополнительно защищаются

местными вертикальными молниеприемниками.

10.7 Токоотводы от молниеприемной сетки к заземлителю , - стальная  проволока диаметром 8 мм,

размещаются по периметру здания скрыто за облицовочными материалами наружных стен на среднем

расстояние не более 20 м друг от друга. Пересечение плит перекрытий выполняется через термовкладыши.

Наполнитель термовкладыша - ППЖ-200, группа горючести материала - Г2 по ГОСТ 30244-94 ("умеренногорючий"

по 123-ФЗ), что соответствует определению "трудносгораемый" по СТ СЭВ 2437-80.

10.8 Заземляющее устройство с естественным заземлителем: железобетонные конструкции фундамента здания.

В качестве дополнительной меры предусмотрен уравнивающий проводник: стальная полоса 40×5 мм.

Уравнивающий проводник укладывается в фундаменте до заливки бетона и соединяется сваркой с арматурным

каркасом. Заземлитель молниезащиты одновременно выполняет функции заземлителя защитного заземления

для электроустановки объекта. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

Ответвления от заземлителя к токоприемникам молниезащиты, внутренним контурам заземления и к ГЗШ

выполняются из стальной полосы 40×5 мм и присоединяются сваркой к уравнивающему проводнику.

11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры

 11.1 Питающие линии 0,38 кВ - кабельные. Ввод кабелей в здание выполняется в ПНД трубах на глубине 1900 мм

от проектируемой отметки земли, с уклоном 0,2 % в сторону улицы.

11.2 Распределительные линии выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и прокладываются:

-      открыто -  в ПВХ трубах, в ПВХ гофротрубе, в перфорированном лотке типа ЛПМЗ по подвалу;

- скрыто -  в ПВХ трубах по 1 этажу и далее по типовым этажам за негорючим подвесным потолком;

- скрыто - в подготовке пола и штрабах стен в  ПВХ трубах.

11.3 Групповые линии освещения путей эвакуации, лифтов, пожарной сигнализации, противодымной

вентиляции и пожаротушения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS и прокладываются в отдельном лотке,

ПВХ трубах:

- открыто -  в ПВХ трубах, в ПВХ гофротрубе, в перфорированном лотке типа ЛПМЗ по подвалу;

- скрыто - в кабельных коробах по 1 этажу и далее по типовым этажам за негорючим подвесным потолком;

- скрыто - в каналах СПЗ, выполненых из несгораемых строительных конструкций;

- скрыто - в ПВХ трубах в несгораемых строительных конструкциях в подготовке пола и штрабах стен.

11.4 Распределительные и групповые сети электроприемников запроектированы  кабелем  марки ВВГнг(А)-LS

и прокладываются:

-      открыто -  в ПВХ трубах, в ПВХ гофротрубе, в перфорированном лотке типа ЛПМЗ по подвалу;

-     скрыто - в кабельных коробах по 1 этажу за негорючим подвесным потолком;

- скрыто - в ПВХ трубах в несгораемых строительных конструкциях: в подготовке пола и штрабах стен.

- скрыто в полостях над непроходным подвесным потолком (группа горючести потолка - Г1) в ПВХ трубах

имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97.
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скрыто в полостях над непроходным подвесным потолком 

имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ 246-97.

11.5 Места пересечений кабелей со строительными конструкциями, имеющими нормируемые пределы

огнестойкости и пожарной опасности, уплотняются средствами огнезащиты: в случае пересечения кабелей

проходящих в коробах - огнестойкими плитами "DP" производства ЗАО "ДКС", в случае пересечения кабелей

проходящих в трубе - огнестойкой пеной "DF" производства ЗАО "ДКС".

     11.6 Вся электропроводка выполняется сменяемой. Согласно ПУЭ провода и кабели выбраны по длительно

допустимой токовой нагрузке, с проверкой на допустимую  потерю напряжения и на отключение защитного

аппарата при однофазном коротком замыкании в конце линии.

     11.7 Кабельная продукция соответствует ГОСТ Р 31565-2012, трубы для электропроводки  должны иметь

пожарный сертификат. Провода и кабели применяются со стандартной окраской рабочей изоляции жил в

соответствии с ПУЭ п.2.1.31. Цвет РЕ-проводника -зелено-желтый.

12. Описание системы рабочего и аварийного  освещения:

12.1 Принятые в проекте решения по освещению помещений определяются назначением помещений и

категориями сред. В  проектируемом здании предусмотрены следующие виды освещения: рабочее,

эвакуационное, резервное, ремонтное,  дежурное , световые указатели номерных знаков и гидрантов.

Предусмотрена возможность подключения иллюминации к щитам типа 1.ЩТЭ; 2.ЩТЭ; 3.ЩТЭ  устанавливаемым

на последнем этаже каждой секции. Перечень осветительного оборудования приведен в таблице 3 на листах

10-12.

12.2 Эвакуационное освещение устроено в вестибюлях, лифтовых холлах, коридорах, на лестницах, у входов

в здание, на путях эвакуации. В  коридорах, холлах  и  помещениях на путях эвакуации предусмотрены световые

указатели "Выход".

12.3 Резервное освещение для завершения потенциально опасного процесса предусматривается в

технологических помещениях (электрощитовая, насосная, ИТП, венткамеры, мест расположения дренажных

насосов в подвале).

12.4 Ремонтное освещение устроено  в электрощитовой, насосной, ИТП, венткамерах.

12.5 Световые указатели номерных знаков и гидрантов устанавливаются на фасаде здания в двух местах.

12.6 Светильники рабочего освещения получают питание от  распределительных панелей  нагрузок П-1.4,

П-2.4, П-3.4  (ВРУ1 - ВРУ-3). Аварийное освещение, световые указатели номерных знаков и гидрантов получают

питание от панелей электроприемников I-ой категории надежности электроснабжения систем СПЗ П-1.8, П-2.8,

П-3.8  (ВРУ-1 - ВРУ-3). Рабочее освещение и аварийное освещение подключены к разным вводам. Для

подключения переносных светильников ремонтного освещения предусмотрены источники   (разделительные

трансформаторы)  сверхнизкого напряжения - ЯТПР-0,25 220/12.

    12.7 Управление освещением предусмотрено следующим образом:

- входов в здание, номерных знаков, световых указателей гидрантов  - автоматическое с наступлением

темноты;

-   рабочим освещением МОПов от панелей П-1.4, П-2.4, П-3.4 автоматически от реле времени;

-    эвакуационным освещением  лестничных клеток, коридоров, холлов, питание световых указателей

«Выход» предусматривается из панелей П-1.8, П-2.8, П-3.8 с возможностью проверки работы эвакуационного

освещения с помощью приборов Teletest  (устройство дистанционного тестирования и управления аварийным

освещением);

-    рабочим и аварийным освещением остальных помещений производится выключателями,

установленными по месту;

-  технических помещений - местное, доступное только для обслуживающего персонала;

-  высота установки выключателей и розеток в помещениях пребывания детей - 1,8м от уровня пола.

- иллюминацией от комплекта автоматики входящей в комплект оборудования.
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 высота установки выключателей и розеток в помещениях пребывания детей - 1,8м от уровня пола.

- иллюминацией от комплекта автоматики входящей в комплект оборудования.

12.8 Напряжение сети общего освещения: NPE ~ 50 Гц 220 В.

12.9 Напряжение сети ремонтного освещения: ~ 50 Гц 12 В.

  13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

    13.1 В проектном решении дополнительные источники электроэнергии не применяются. Для потребителей

противопожарной автоматики, пожарной сигнализации  применяются блоки бесперебойного питания см. раздел

СС. Эвакуационное освещение относится  к I  категории электроснабжения и запитываются через АВР и источник

бесперебойного питания, встроенный в каждый эвакуационный светильник с транспорантом "ВЫХОД",

"ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД".  В данной электроустановке используется 
 устройство АВР одностороннего действия.

Времени работы источника бесперебойного питания (3ч) достаточно для эвакуации людей.

    13.2 В соответствие с техническими условиями резервным источником питания являются

взаиморезервируемые секции шин 0,4 кВ в питающей ТП.

14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

14.1 В проектном решении резервирование электроэнергии не предусматривается.

15 перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони

15.1 В проектном решении технологическая броня необходима для систем СПЗ (аварийное и эвакуационное

освещение, приборы противопожарной автоматики , сигнализации, оповещение при пожаре). Необходимая

мощность для технологической брони составляет  108кВт.
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Таблица 3. Перечень осветительного оборудования

№ п.
Помещения

Классификация

помещения в

отношение среды

Рабочая поверхность и

плоскость нормирования

освещенности (Г -

горизонтальная, В -

вертикальная) - высота

плоскости над полом, м

Разряд и подразряд

зрительной работы

по СНиП 23-05

Освещенность

рабочих

поверхностей, лк

Требования к

цветоразлече- нию

Тип светильника Источник света

Производитель светильника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Помещения жилого дома

1
Жилые комнаты, гостиные, спальни Нормальное Г-0,0

В-1 150 - - - -

2

Кухни квартир Нормальное Г-0,0
В-1 150 - - - -

3
Детские Нормальное Г-0,0

Б-2 200 - - - -

4

Ванные комнаты, душевые Особо сырое Г-0,0
Ж-2 50 - - - -

5

Санузлы

Влажное
Г-0,0

Ж-2 50 - - - -

6

Внутриквартирные коридоры, холлы Нормальное Г-0,0
Ж-2 50 - - - -

7
Кладовые, подсобные

П-IIа
Г-0,0

З-2 50 -

VARTON ЖКХ КРУГ IP65 УХЛ1

STRONG 2.0 1,2М

(V1-U0-00005-21000-6501040)

класс защиты II, антивандальный

10 Вт "VARTON"

8
Помещения колясочной Нормальное Г-0,0

З-2 30 -

PANEL 370 (595Х295) IP40 УХЛ4

класс защиты II VARTON  4000 K

(LD936512222)

22 Вт "VARTON"

9
Помещения ПУИ

Влажное
Г-0,0

Ж-2 75 -

VARTON ЖКХ КРУГ IP65 УХЛ1

STRONG 2.0 1,2М

(V1-U0-00005-21000-6501040)

класс защиты II, антивандальный

10 Вт "VARTON"

10

Поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы Нормальное Г-0,0
З-2 20 -

PANEL 370 (595Х295) IP40 УХЛ4

класс защиты II VARTON  4000 K

(LD936512222)

22 Вт "VARTON"

11 Вестибюли

Нормальное Г-0,0
З-1 30 -

PANEL 370 (595Х295) IP40 УХЛ4

класс защиты II VARTON  4000 K

(LD936512222)

22 Вт "VARTON"

12
Лестницы Нормальное Г-0,0

VIIIв 20 -

ЖКХ LUX 0,6 М

(V1-U0-00030-20000-2001840)

IP40 УХЛ4 класс защиты I

18 Вт "VARTON"

13

Основные проходы подвалов, тамбуры

Влажное
Г-0,0

VIIIв 20 -

ЖКХ СЕРИЯ IP65 224Х90Х52 мм

V1-U0-00006-21000-6501240

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УХЛ4 класс

защиты II

12 Вт "VARTON"

14

Электрощитовые Нормальное Г-0,8; В-1,5 - на щитах
VIIIб 75 -

STRONG 2.0 1,2М

(V1-I2-70210-03G02-6505240) IP65

УХЛ1 класс защиты I

52 Вт "VARTON"

15

Кроссовая Нормальное

Г-0,0 - на полу, зона размещения

электрооборудования

Б-2 200 -

STRONG 2.0 1,2М

(V1-I2-70210-03G02-6505240) IP65

УХЛ1 класс защиты I

52 Вт "VARTON"

16

Насосная, венткамеры

Влажное
Г-0,0

VIIIв 20 -

STRONG 2.0 1,2М

(V1-I2-70210-03G02-6505240) IP65

УХЛ1 класс защиты I

52 Вт "VARTON"

17

Шахты лифтов Нормальное

Пол приямка, условные площадки

на расстоянии 3 м от

светильников

- 5 -

ЖКХ СЕРИЯ IP65 224Х90Х52 мм

V1-U0-00006-21000-6501240

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ УХЛ4 класс

защиты II

12 Вт "VARTON"

NERO FLEX IP65 300Х85 ММ 15
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Таблица 3. Перечень осветительного оборудования

№ п.
Помещения

Классификация

помещения в

отношение среды

Рабочая поверхность и

плоскость нормирования

освещенности (Г -

горизонтальная, В -

вертикальная) - высота

плоскости над полом, м

Разряд и подразряд

зрительной работы

по СНиП 23-05

Освещенность

рабочих

поверхностей, лк

Требования к

цветоразлече- нию

Тип светильника Источник света

Производитель светильника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18
Входы

-
Г-0,0

- 6 -

NERO FLEX IP65 300Х85 ММ 15

ВТ 4000 K

(V1-U0-T0821-21F02-6501540)

IP65 УХЛ1 класс защиты I

15 Вт "VARTON"

19

Световые указатели выхода Нормальное

- - - -

ADVANCED 3ч. автономной

работы "Выход"

(V1-EM-00432-01A01-6500365)

IP65 УХЛ4 класс защиты II

5 Вт "VARTON"

20

Световой указатель номерного знака

Влажное - - - -

ДБУ 01-20-010 "Табло СИД" IP65

УХЛ1

40 Вт "Билайт"

21

Сетильник светового ограждения

Влажное - - - -

СДВОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
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"Насос работает" IP54 УХЛ1

15 Вт "Билайт"
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