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План электрики 1-го этажа #Наименование Проекта
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h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=50
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.h=1 200

от ур.ч.п.
h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п. h=300

от ур.ч.п.

для кондиционера

для кондиционера

для кондиционера

h=50
от ур.ч.п.

h=50
от ур.ч.п.

h=1 500
от ур.ч.п.

h=800
от ур.ч.п.

h=800
от ур.ч.п.

для звуковой системы

для звуковой системы

для звуковой системы для звуковой системы

для звуковой системы

для видеонаблюдения

для видеонаблюдения

для видеонаблюдения

для видеонаблюдения

для видеонаблюдения

h=1 500
от ур.ч.п.

h=500
от ур.ч.п.h=50

от ур.ч.п.

h=150
от ур.ч.п.

для проектора

для экрана

для кондиционера
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от ур.ч.п.
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h=1 000
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

для звуковой системы

для светодиодной подсветкидля светодиодной подсветки

для светодиодной подсветки

для вентилятора

для вентилятора

для дух. вытяжки
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Розетки в потолке

Силовая розетка в полу

Bati.box с каб. каналом
в шкафу см. развертку

Кабель канал
Силовая розетка в столешнице

Стиральная машина

Влагозащищенна розетка

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Подключение ПМ

Подключение Дух. шкаф

Подключение СВЧ
Подключение Холодильника

Подключение Холодильника

Подключение Измельчителя

Розетки в полу

Подключение дух. вытяжки

СВЧ
Дух. шкафХ Х

Условное обозначение
Вид

ДФ

РТВ

РТП

ТВ

ТВ ИНТ H+U

Наименование

Влагозащищенна розетка

Вывод домофон

Вывод на улажнение

Датчик теплого пола

Кабель канал

Розетка TV/SAT

Сетевая розетка

Силовая розетка

Эл. Вывод 220В

План электрики 1-го этажа
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План электрики 2-го этажа #Наименование Проекта

07.23
07.23

Условное обозначение
Вид

ДФ

РТВ

РТП

ТВ

ТВ ИНТ H+U

Наименование

Влагозащищенна розетка

Вывод домофон

Вывод на улажнение

Датчик теплого пола

Кабель канал

Розетка TV/SAT

Сетевая розетка

Силовая розетка

Эл. Вывод 220В
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h=300
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=500
от ур.ч.п.h=300

от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

для кондиционера

для кондиционера

для видеонаблюдения

для видеонаблюдениядля видеонаблюдения

для видеонаблюдения

для кондиционера

для кондиционера

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=300
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.
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для вентилятора

для вентилятора

h=500
от ур.ч.п.

h=500
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

Bati.box с каб. каналом
в тумбе

Кабель канал

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Силовая розетка для холодильника
с косметикой

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Эл. вывод в потолке
для вент оборудования

Розетки под консольной тумбой

План электрики 2-го этажа
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План выключатлей света с указанием сценария света 1-го этажа #Наименование Проекта

07.23
07.23
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Ст.М.

мебел. свет

мебел. свет

мебел. свет
h=350
свет лавка

зона TV мебельный
выключатель

Гр_1.1 Гр_1.1

Гр_1.1

Гр_1.2 Гр_1.2

Гр_1.3

Гр_1.3

Гр_1.4
подсветка
стены

Гр_1.4

Гр_1.4
Подсветка
лестницы

Гр_1.5

Гр_1.5

Гр_1.7

Гр_1.7

Гр_1.7

Гр_1.7

Гр_1.8Гр_1.8

Гр_1.9
подсветка
потолка

Гр_1.10

Гр_1.10

Гр_1.10 Подключение
выключателя согласовать

с автором проекта

Гр_1.13

Гр_1.12

Гр_1.12

Гр_1.13

Гр_1.12

Гр_1.12Гр_1.12

Гр_1.12Гр_1.12

Гр_1.14

Гр_1.14Гр_1.14

Гр_1.14

Гр_1.14

Гр_1.15

Гр_1.14

Гр_1.1

Гр_1.7

Гр_1.7

Гр_1.7

Гр_1.8

Гр_1.8

Гр_1.8

Гр_1.8
Гр_1.8

Гр_1.8

Гр_1.10
Гр_1.10

Гр_1.10Гр_1.10

Гр_1.15

Гр_1.15 Гр_1.15

ПМ

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 000
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

свет потолка
h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

мебел. выкл

свет штор

мебел. свет

свет штор

свет штор

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.
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Гр_1.8

Гр_1.10
Гр_1.11

Гр_1.14

Гр_1.12 Гр_1.13 Гр_1.15

Гр_1.16

Выт.
выкл. на торце острова

Гр_1.17

Гр_1.18

Гр_1.15
Гр_1.16

Выт.
Выт.

Выт.

Выт.

Гр_1.11.1
СВЧ

Дух. шкафХ Х

Гр_1.1

Гр_1.6

Гр_1.5

Гр_1.10

Гр_1.11.1

Гр_1.11

Гр_1.15
Гр_1.15

Гр_1.15

Гр_1.15

Гр_1.16

Гр_1.16

Гр_1.16

Гр_1.16

Выт.
Гр_1.17

Гр_1.17

Гр_1.17

Гр_1.17

Гр_1.18

Гр_1.17

Гр_1.17

Гр_1.8

УО Выключатели
Вид

ДД

Наименование

Выключатель проходной

Датчик движения

Двухклавишный выкл.
простой

Мастер выключатель

Проходной выключатель
вытяжки

План выключателей с указанием групп света 1-го этожа
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План выключатлей света с указанием сценария света 2-го этажа #Наименование Проекта
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h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=1 200
от ур.ч.п.

мебел. светh=350
свет лавка

мебел. свет
мебел. свет

мебел. светмебел. свет

h=350
свет лавки

мебел. свет

h=350
свет лавки

h=900
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h=1 200
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

мебел. выкл

свет шторсвет штор

свет изголовья

свет потолка

мебел. выкл

мебел. выкл

мебел. выкл

свет штор

свет штор

мебел. выклмебел. выкл мебел. выклмебел. выкл

свет штор

мебел. свет

h=900
от ур.ч.п.

h=900
от ур.ч.п.

Датчик движения

Гр_1.4

Гр_2.1

Гр_2.1

Гр_2.2
Гр_2.3 Гр_2.4

Гр_2.5 Гр_2.6

Гр_2.8

Гр_2.7

Гр_2.8 Гр_2.7

Гр_2.8 Гр_2.7

Гр_2.9
Гр_2.10Гр_2.9

Гр_2.11Гр_2.12

Гр_2.13

Гр_2.14

Гр_2.15

Гр_2.16

Гр_2.17 Гр_2.18

Выт.

Выт.

Выт.

Выт.

Выт. не проходной

УО Выключатели
Вид

ДД

Наименование

Выключатель проходной

Датчик движения

Двухклавишный выкл.
простой

Мастер выключатель

Проходной выключатель
вытяжки

План выключателей с указанием групп света 2-го этажа


