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1. Исходные данные


1.1. В курсовом проекте необходимо разработать отопление и вентиляцию производственного здания в заданном районе строительства.

1.2. Источник теплоснабжения – ТЭЦ, характеристика теплоносителя задана индивидуально.

1.3. Необходимыми данными, отсутствующими в задании, студент задается самостоятельно.
2. Содержание расчетно-пояснительной записки


2.1. Введение.


2.2. Краткое описание технологических процессов, производственных вредностей в помещениях здания и характера их выделения [3, глава 12].

2.3. Характеристика принятых в проекте схем распределения и удаления воздуха, конструктивного выполнения систем приточной и вытяжной вентиляции и отопления в помещениях здания.


2.4. Расчет производительности местных вытяжных вентиляционных устройств [4].


2.5. Расчет воздушных душей и определение производительности местной приточной вентиляции [2,4].

2.6. Определение расчетных воздухообменов общеобменной приточной и вытяжной вентиляции для разбавления вредностей и составление сводных воздушных балансов для теплого и холодного периодов года [1].


2.7. Аэродинамический расчет воздуховодов одной - двух приточных и вытяжных систем вентиляции (системы назначаются консультантом проекта). Подбор для данных систем оборудования типовых приточных камер (калориферов, устройств для забора и очистки наружного воздуха, вентиляторов производства ООО «Завод Вентилятор» Северо-Западного Электромеханического объединения), устройств для очистки удаляемого воздуха и выброса его в атмосферу [1,5,8,12].

2.8. Подбор по ориентировочным значениям потерь давления в воздуховодах (без расчета) отопительно-вентиляционного оборудования производства ООО «Завод Вентилятор» для остальных запроектированных приточных и вытяжных вентиляционных систем здания [5,12].


2.9. Расчет аэрации производственного помещения [4].


Количество страниц в расчетно-пояснительной записке не должно превышать 30-35.

3. Графическая часть проекта
Графическая часть курсового проекта - 2 листа чертежей формата А1 (594х841 мм).
Графическая часть курсового проекта должна включать:

3.1. Планы и разрезы здания в масштабе 1:100 с нанесением оборудования, выделяющего вредности, запроектированных систем вентиляции и отопления, отопительного и вентиляционного оборудования.

3.2. Аксонометрические схемы рассчитанных систем приточной и вытяжной вентиляции в масштабе 1:100.

3.3. Установочные чертежи нетиповой приточной камеры и вытяжного вентиляторного агрегата (планы, продольный и поперечный разрезы) с привязкой к строительным конструкциям здания в масштабе 1:50 или 1:20 и спецификацией изображенных отопительно-вентиляционных установок.

3.4. Детальные изображения отдельных узлов вентиляционных систем (планы, продольный и поперечный разрезы) в масштабе 1:20 или 1:10 (по указанию консультанта) ________________________________________________

__________________________________________________________________
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